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Технические данные водонагревателя

Технические данные

Обозначение водонагревателей

ВПГ�6А ВПГ�8А ВПГ�10А ВПГ�14А ВПГ�16А

Полезная тепловая мощность,
кВт

11,5 14,5 19,2 24,4 27,9

Номинальная тепловая
нагрузка, кВт

13,25 16,7 22,08 28,06 32,1

Тип газа природный

Объемный расход  горячей воды:

" при нагреве на    Т=50 0С 2,3 3,5 5 7 8

" при нагреве на    Т 20 0С
6 8 10 13,8 15,9

Минимальное необходимое
давление воды, бар

0,25 0,25 0,1 0,25 0,25

Максимальное допустимое
давление воды, бар

6

Давление  газа на входе, мбар 13

Присоединительные места:

" вход холодной воды G1/2

" выход горячей воды G1/2

" вход газа G1/2

Диаметр газоотводящего
патрубка, мм

90 110

Габаритные размеры

А 280 320 400

В 485 610 660 750

С 150 190 210
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Аппарат оснащен следующими устройствами безопасности:
" доступ газа к горелке, только при протоке воды через

водонагреватель;
" отключение подачи газа к горелке при уменьшении расхода

воды или ее отсутствии;
" отключение подачи газа к горелке при отсутствии тяги в

дымоходе;
" немедленное прекращение подачи газа к горелке при

погасании пламени на горелке по любым причинам.
" прекращение подачи газа к горелке при перегреве воды в

водонагревателе свыше 850С;
" для предотвращения повреждения аппарата в зимнее

время вследствие замерзания воды в нем, предусмотрен
клапан для слива воды  (он же является предохранительным
клапаном в случае повышения давления воды в
водопроводе более 9 бар).

Все детали контактирующие с водой выполнены из меди и латуни.

1. Окно контроля пламени.
2. Регулятор расхода воды.
3. Световой индикатор.
4. Вход холодной воды.
5. Водосливная пробка
(предохранительный клапан).

6. Вход газа.
7. Выход горячей воды.
8. Регулятор расхода газа.
9. Дымоотводящий патрубок.



Монтаж и подключение водонагревателя

 Установка, пуск, ревизия, изменение установленного расхода
газа, перенастройка на другой вид газа, гарантийное и после
гарантийное обслуживание Вашего газового водонагревателя
должны производиться только квалифицированными
специалистами специализированной организации, имеющей
лицензию на проведение вышеуказанных работ,
уполномоченными компанией  «ЛАДОГА» на работу с данным
оборудованием и полностью несущими ответственность за
соблюдение действующих в данной местности норм и правил.

Установка аппарата силами такой лицензированной
организации должна быть зарегистрирована в местной
газоснабжающей организации. Обращаем также Ваше

внимание, что гарантия изготовителя действует только в
случае, если монтаж аппарата был произведен
специализированной организацией, имеющей лицензии и
разрешения на проведение данных работ.

Общие указания по использованию

Газовые проточные водонагреватели компании «ЛАДОГА»
предназначены для нагрева воды на бытовые нужды.
Срок службы " 12 лет. Аппарат устанавливается на стену, в
непосредственной близости от дымохода и, по возможности,
вблизи от точек водоразбора. Аппарат предназначен для
работы на природном газе. Аппараты могут быть установлены
в жилых или хозяйственных помещениях при обязательном
соблюдении действующих в данной местности норм и правил
размещения газовых аппаратов, а также требований к
помещениям для их установки согласно СНиП 2.04.08"87
«Газоснабжение».
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Порядок  работы  водонагревателя

"    откройте газовый кран на подающей трубе газа перед
водонагревателем;

" при открытии крана горячей воды электронный блок дает
команду на подачу искры на иглы зажигания. В этот период
также загорается световой индикатор, указывающий на
процесс розжига горелки. По истечении 1 – 2 сек
происходит розжиг горелки, световой индикатор гаснет.

" поворотом ручек регулятора расхода воды и расхода газа
можно отрегулировать требуемый расход и температуру
горячей воды;

" поворот ручки регулятора расхода воды до упора против
часовой стрелки соответствует максимальному расходу
воды, а до упора по часовой стрелки – минимальному;

" контроль наличия пламени на горелке осуществляется
через смотровое окно. Внимание: не следует
приближать глаза слишком близко к смотровому окну.

" по окончанию потребности в горячей воде (закрытии крана
горячей воды) горелка гаснет;

" при погасании пламени горелки (по случайным причинам:
падении давления воды или перебоев подачи газа в
магистрали) игла ионизации регистрирует отсутствие
пламени на горелке, а электронный блок дает команду на
закрытие автоматического предохранительного клапана,
перекрывающего подачу газа к горелке;

" для восстановления работы водонагревателя достаточно
закрыть кран горячей воды и снова открыть его.



Возможные неисправности,
 их причины и способы устранения

При возникновении иных неисправностей ни в коем случае не
предпринимайте самостоятельно попыток разборки и
ремонта аппарата, привлекайте обязательно для этих целей
квалифицированных специалистов.

Для обеспечения бесперебойной работы изделия
рекомендуется проводить техническое обслуживание
водонагревателя силами квалифицированных специалистов не
реже 1 раза в год.
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Неисправности Причины Способы устранения

Нет искры на иглах

Разрядились
батарейки

Заменить батарейки

Недостаточное
давление воды

Обеспечить требуемое
давление воды.
Повернуть ручку
регулятора расхода воды
до упора по часовой
стрелке.

Водонагреватель
отключается через
несколько минут его
непрерывной работы

Засорен
дымоход

Прочистить дымоход
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Гарантийные обязательства

1. Гарантия распространяется на аппараты, установленные
специалистами имеющими разрешение на проведение
данного вида работ с обязательной отметкой в сертификате
на установку и монтаж.
2. Гарантийный срок эксплуатации аппарата два года со дня
продажи через розничную торговую сеть.
3. Потребитель обязан хранить инструкцию с отметкой о дате
покупки и установки до окончания гарантийного срока.
4. Изготовитель не несет ответственности за выход аппарата
из строя по следующим причинам:
· нарушение потребителем требований по уходу за
водонагревательным аппаратом и мер по технике
безопасности;
·   некачественный профилактический уход;
·   применение некачественной воды;

·   стихийные бедствия.

Свидетельство о приемке

Аппарат «Ладогаз» ВПГ" ______________________________________

Зав. №________________________________________________________

признан годным к эксплуатации

__________________________________________________Дата выпуска

М.П.____________________________подпись ответственного лица
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Сертификат
на установку и монтаж газового

водонагрвеательного аппарата «Ладогаз»

Адрес владельца   ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Исполнитель

Адрес исполнителя

Ф.И.О. ответственного исполнителя

Виды выполненных работ

Дата выпуска

Подпись исполнителя

Подпись владельца
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